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智动运维平台-关于HP服务器巡检阈值的设定

问题描述

大家好，我是服务软件开发部的开发人员，我们的产品正在支持HP服务器的硬件巡检，涉及到 ProLia
nt DL380 G7、ProLiant DL380p Gen8 等系列，巡检的硬件信息包括CPU、内存、风扇、硬盘、电源
等部件。产品支持自定义阈值，如 CPU 温度超过 60 摄氏度即生成告警，涉及到阈值的字段包括：CP
U温度、内存温度、风扇转速、电源电压、电源功率、硬盘温度等。
目前的问题是如何设定一个合理的阈值，防止软件误告警。有没有厂商规范或者行业约定提到这些，

或者通过什么渠道获取。

谢谢。

解决方法

G7的survey日志和Gen8服务器的AHS日志里能看到阀值

答案来自于 风清扬

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/340
https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/341
https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/856
https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/334
https://zhiliao.h3c.com/user/other/429
https://zhiliao.h3c.com/user/other/519
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