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ADDC解决方案 DR1000 詹继晔 2019-11-18 发表

DR1000&DR2000自动化上线后为什么显示为“其他SNMP设备”且设备型号未
知？

问题描述

如图

解决方法

该问题是由于设备的sysOID未被Director识别导致，需要手工将设备相关信息添加到Director平台。下
面以DR1000举例：
1、点击【Fabric资源-网络】，选择相应的设备，点击进入设备详情

2、记录设备的sysOID，并登陆设备后台查看设备具体型号

3、点击【系统管理-系统参数-设备定义-设备型号】，点击增加，增加新的设备型号，完成后设备会自
动同步

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/1469
https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/1360
https://zhiliao.h3c.com/User/other/18096
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